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Proposition de Raccordement électrique: n°RC252H7IEQ5LB502
du 07/04/2025 valable jusqu’au 07/07/2025

Destinataire de la proposition: Nom du demandeur :
HECTARE

HECTARE

Samuel VIVOT

au nom et pour le compte du Demandeur

Adresse du destinataire de la proposition Adresse des travaux de raccordement
NA 160 AVENUE DE LA BOUVINE 30900 NIMES 622 Chemin de la Roubine
13560 SENAS

Référence client : LE PARC DE L'APICULTEUR - TRANCHE 2

Dans la suite de la Proposition de Raccordement, I'Opération désigne le projet de raccordement du Demandeur.

" Pour une Installation de Consommation d’électricité
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1. Objet de la Proposition de Raccordement (PDR)

Conformément a la réglementation en vigueur, le présent document constitue la proposition d’Enedis pour le raccordement
de votre Opération au Réseau Public de Distribution (RPD), présentant la solution de raccordement :

B Nécessaire et suffisante pour satisfaire I'alimentation en énergie électrique de votre Opération conformément a votre
demande;

B Qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable en conformité avec les dispositions du cahier des
charges de la concession ;

B Conforme a la Documentation Technique de Référence (DTR) publiée par Enedis.

Cette proposition est élaborée en fonction :

B Des caractéristiques de votre demande de raccordement, qualifiée par Enedis aprés échanges éventuels ;
B De la situation du réseau existant, ainsi que des décisions prises a propos de son évolution au moment de votre demande ;

B Le cas échéant, des décisions de la commune ou de I'EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
compétent en matiere d’urbanisme, concernant le financement de la contribution relative a I'extension du Réseau Public de
Distribution rendue nécessaire pour le raccordement de votre projet.

En réponse a votre demande, cette proposition précise les travaux nécessaires au raccordement de |'Opération et leur
répartition, la contribution au co(t du raccordement a votre charge et les délais de réalisation prévisionnels.

Cette proposition vous est transmise par courrier en deux exemplaires originaux.

2. Caractéristiques de votre demande

La demande de raccordement au RPD de votre Opération située a I'adresse des travaux ci-dessus a été recue le 14/06/2024.
Votre demande nous permettant I'élaboration de la présente Proposition de Raccordement, a été déclarée compléte le
14/06/2024.

2.1.Puissance de Raccordement

Le raccordement, au RPD, de chacun des points de raccordement de votre Opération a été étudié selon les Puissances de
Raccordement individuelles définies dans le formulaire de demande de raccordement.

Ces puissances de raccordement individuelles ont conduit a dimensionner d’une part le réseau hors et dans le terrain
d’assiette de I'opération et d’autre part les ouvrages de branchement dans le terrain d’assiette de I'opération.

Le raccordement de votre Opération, au RPD, est dimensionné pour une Puissance globale de Raccordement de 132.

2.2.Déplacement ou suppression des ouvrages existants dans le terrain d’assiette de I'opération

Sans objet.

3. Description de la solution technique de raccordement

La solution technique décrite ci-dessous intégre tous les ouvrages nécessaires au raccordement de I’Opération sous la maitrise
d’ouvrage d’Enedis.
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Le schéma de principe correspondant a la solution de raccordement détaillée ci-aprés figure en annexe 2 de la présente
proposition.

Cette proposition a été établie en considérant que chaque installation est conforme aux normes applicables, notamment
concernant les courants de démarrage des matériels éventuels.

La solution de raccordement est la suivante :

3.1.Ouvrages de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA

Compte tenu de la puissance globale de raccordement et de sa répartition dans le terrain d’assiette de I'opération, il n’est pas
prévu de créer un poste de distribution publique (DP). Le raccordement de I'Opération ne nécessite pas d’extension du Réseau
HTA.

3.2.0uvrages de Raccordement au Réseau Public de Distribution BT

3.2.1. Postes de distribution publique

Sans objet.

3.2.2. Poste-client
Le nombre prévu de poste client a créer dans le terrain d’assiette de I'opération est de .

La conception de chaque poste de livraison dans le terrain d’assiette de I'opération devra répondre aux exigences des normes
en vigueur notamment la norme NF C 13-100 et la norme NF C 13-200 (voir fiche SéQuélec GP N°17 sur le site www.enedis.fr).

Les conditions de réalisation du raccordement de chaque poste-client seront précisées dans la Convention de Raccordement.

3.2.3. Réseau BT

Sans objet.

3.3.Branchements < 36 kVA (parcelles nues)

La localisation des coffrets de branchement et la puissance de raccordement de chaque point de raccordement sont définies
conformément aux prescriptions de la norme NF C 14-100 et aux regles précisées aux paragraphes 5.1 et 5.2 du bareme de
raccordement.

La limite du périmétre de votre Opération se situe aux coffrets de branchement. Les travaux en aval des coffrets de
branchement ne font pas partie de votre Opération et ne sont pas intégrés a la présente Proposition de Raccordement. Ces
travaux en aval des coffrets de branchement jusqu’aux Points de Livraison feront I'objet d’une Proposition de Raccordement
adressée aux Demandeurs de raccordement individuels.

Le nombre de branchements créés par puissance de raccordement est indiqué dans le tableau ci- dessous :

Puissance de raccordement Nombre de branchements
Monophasé 12 kVA 19

Triphasé 36 kVA 0

Monophasé 3 kVA (éclairage public, panneau feux signalisation, etc.) 0
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La localisation des coffrets de branchement et la puissance de raccordement de chaque point de raccordement sont indiquées
en annexe 1. Les longueurs cumulées des liaisons entre les accessoires de dérivation et les coffrets de branchement sont
indiquées a I'annexe 3 de la présente Proposition de Raccordement.

3.4.Branchements < 36 kVA (parcelles construites)

La localisation du Point de Livraison de chaque construction et la puissance de raccordement de chaque point de
raccordement sont définies conformément aux prescriptions de la norme NF C 14-100 et aux regles précisées aux paragraphes
5.1 et 5.2 du baréme de raccordement.

La limite du périmetre de votre Opération se situe aux points de livraison de chaque utilisateur du réseau.

Concernant les Branchements type 1, le Point de Livraison est fixé aux bornes aval de I'appareil général de commande et de
protection (AGCP) placé a l'intérieur des locaux de chaque utilisateur. Les Compteurs sont placés également a l'intérieur des
locaux de chaque utilisateur conformément aux textes et normes en vigueur.

Concernant les Branchements type 2, le Point de Livraison est fixé aux bornes aval de I'appareil général de commande et de
protection (AGCP) placé dans un coffret comptage en limite de chaque parcelle. Les Compteurs sont placés dans ce méme
coffret, conformément aux textes et normes en vigueur.

Le nombre de branchements créés par puissance de raccordement est indiqué dans le tableau ci- dessous :

Puissance de raccordement Nombre de branchements
Branchement type 1 monophasé 12 kVA 0
Branchement type 2 monophasé 12 kVA 1
Branchement type 1 triphasé 36 kVA 1
Branchement type 2 triphasé 36 kVA 0
Monophasé 3 kVA (éclairage public, panneau feux signalisation, etc.) Se référer au tableau §3.3

La localisation des coffrets de branchement et la puissance de raccordement de chaque point de raccordement sont indiquées
en annexe 1. Les longueurs cumulées des liaisons entre les accessoires de dérivation et les coffrets de branchement, ainsi que
les longueurs cumulées entre les coffrets de branchement et les Points de Livraison sont indiquées a I'annexe 3 de la présente
Proposition de Raccordement.

3.5.Branchements > 36 kVA

Sans objet

4. Réalisation et répartition des travaux de raccordement

La mise en service de votre projet est subordonnée a la construction de I'ensemble des ouvrages nécessaires a son
raccordement au réseau Public de Distribution.

4.1.Travaux de Raccordement réalisés par Enedis

La construction des Ouvrages de Raccordement, indiqués a l'article 3, est réalisée sous la maitrise d’ouvrage d’Enedis. Ces
travaux consistent a construire le réseau électrique en amont de chaque Point de Livraison.

Les travaux suivants décrivent les Travaux de Raccordement réalisés par Enedis au titre de I'opération de raccordement de
référence et ceux confiés par le Demandeur a Enedis hors ORR. Les Travaux de Raccordement réalisés par Enedis sont les
suivants :
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Travaux réalisés par Enedis relatifs a I’'opération de raccordement de référence (ORR) ;
B Le raccordement au Réseau Public de Distribution (RPD)

Travaux réalisés par Enedis hors opération de raccordement de référence
Sans objet

4.2.Travaux complémentaires réalisés par vos soins et a votre charge

Les travaux indiqués ci-dessous ne sont pas inclus dans le montant de la contribution facturée au titre de I'opération de
raccordement de référence. lls sont, sauf dispositions contraires de I'article 4.1, réalisés par vos soins et a votre charge. Ces
travaux se divisent en travaux de génie-civil nécessaires a votre raccordement, ils sont encadrés par la norme NF C 14-100 et
soumis a |'accord préalable d’Enedis, et en travaux dit « esthétiques ». Ces travaux sont notamment :

B Latransmission a Enedis du plan géo-référencé relatif aux tranchées réalisées dans votre terrain d’assiette par vos soins
B La mise a disposition de locaux techniques (comptage...) - (NF C 14-100)
B Le géo-référencement du fourreau, entre le CCPI et le coffret de comptage

B Les travaux d’intégration des ouvrages électriques dans I'environnement (magonneries, revétements, matériaux, design,
peintures intérieures et fagades, ...) hors standard ORR

B Les travaux d’encastrement de coffret/armoire - (NF C 14-100)

B Les aménagements dans le terrain d'assiette permettant le cheminement des canalisations électriques jusqu’au Point de

Livraison (tranchées, fourreaux, goulottes, saignée, gaine technique de logement ou/et de colonne électrique...) - (NF C 14-
100)

B Les travaux d’aménagement de voirie, chemin, ... (pose de caniveaux, enrobés spéciaux, viabilisation, ...) hors emprise de la
canalisation et non existant préalablement

B Les travaux et les raccordements en aval des Points de Livraison

5. Contribution au co(t du raccordement
5.1.Dispositions générales

Le montant de votre contribution est établi en fonction des informations que vous nous avez fournies, en fonction des travaux
effectivement réalisés par Enedis et du baréme de raccordement d’Enedis accessible a |'adresse internet suivante :
www.enedis.fr.

Ce montant tient compte d’une réfaction prise en charge par Enedis, qui correspond a la part du colt des travaux de
raccordement couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, dans les conditions prévues par I'arrété du 30
novembre 2017 relatif a la prise en charge des colts de raccordements aux réseaux publics d'électricité.

Le montant de la réfaction porté a votre crédit est calculé sur la base de I'opération de raccordement de référence.

Lorsque la puissance globale de raccordement de I’'Opération indiquée au chapitre 2.1 de la Proposition de Raccordement est :
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B |nférieure ou égale a 250 kVA, le périmétre de facturation integre les ouvrages d’extension nouvellement créés dans le
domaine de tension de raccordement BT, et si besoin, créés en remplacement d’ouvrages a la tension de raccordement BT,
les modifications ou la création de poste de distribution publique, et le cas échéant le réseau HTA créé ;

B Supérieure a 250 kVA, le périmétre de facturation integre en plus des ouvrages décrits ci-dessus, les ouvrages d’extension
créés en remplacement d’ouvrages a la tension de raccordement HTA, la modification ou la création de poste de
transformation HTB/HTA et le cas échéant le réseau HTB créé.

Votre contribution au colt du raccordement a été établie en fonction :

B Des travaux réalisés par Enedis conformément a l'article 4.1 ;

B Du type de solution que vous avez retenue (opération de raccordement de référence ou différente) ;
B Du baréeme de facturation applicable ;

B Et dutaux de TVA en vigueur a la date d’émission de ce devis.

5.2.Montant de votre contribution

Le montant de votre contribution a I’ORR est calculé sur la base d’un devis conformément au baréme de raccordement.

Ce montant tient compte d’une réfaction appliquée sur les travaux de I'opération de raccordement de référence de 15305,82
€ HT.

Le montant de la contribution a nous régler est de 27550,46 € TTC.

Le montant de votre contribution, figurant dans la présente Proposition de Raccordement est ferme et définitif pendant toute
la durée de sa validité.

Le détail de ces montants figure en Annexe 3.
5.3.Montant de 'acompte

Le reglement d’'un acompte de 24,5 % du montant TTC de votre contribution vous est demandé lors de I'acceptation de la
présente proposition, soit 6755,38 € TTC.

5.4.Clause de révision de prix

Le montant de votre contribution au colt du raccordement est établi dans le contexte réglementaire actuel et aux conditions
économiques et fiscales du 07 avril 2025. Il est ferme et non révisable si 'ensemble des travaux de raccordement a réaliser par
vos soins sont achevés au plus tard un an aprés la date d’émission de la présente Proposition de Raccordement.

Au-dela de cette date, le montant de la contribution au co(t du raccordement, sous déduction de I’éventuel acompte versé au
moment de |'acceptation de la présente Proposition de Raccordement, est révisé suivant I'évolution des prix du bareme de
raccordement.

En cas de changement de taux de TVA avant le reglement du solde, le montant TTC de la facture est susceptible d’étre modifié
en fonction des conditions d’application du nouveau taux.

6. Conditions d’acceptation de la Proposition de Raccordement
Votre accord sur la présente Proposition de Raccordement est matérialisé par la réception simultanée :
B D’un exemplaire original, daté et signé, de la présente proposition, sans modification ni réserve ; accompagné du reglement

de I'acompte demandé dont le montant figure a I'article 5.3.

A défaut, le dossier incomplet reste en attente jusqu'a réception du dernier élément manquant, sans possibilité de dépasser le
délai de validité de I'avenant ; I'acompte n'est pas encaissé.
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Cependant, dans le cas ou la commune (ou I'EPCI) doit supporter le financierement la contribution au co(t de I'extension de
réseau et ne donne pas son accord pour les travaux d’extension nécessaires au raccordement de I'Opération, votre accord sur
la présente Proposition de Raccordement deviendrait nul et non avenu, et les sommes versées vous seraient remboursées
intégralement.

7. Conditions préalables a la réalisation des travaux

Les conditions préalables a I'instruction des études de réalisation et a la réalisation des travaux par Enedis sont les suivantes :
B Réception de votre accord sur la Proposition de Raccordement conforme aux dispositions énumérées a I'article 6;
B Réception de I'accord de la commune ou de I'EPCI pour la prise en charge de la contribution au colt de I'extension de

réseau ;
Disponibilité des entreprises sous-traitantes pour réaliser les travaux (sur marché ou suite appel d’offre) ;
Réception par Enedis des autorisations (administratives, voiries, servitudes,...) nécessaires a la réalisation des travaux ;

[ |
[ |
B Absence d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retarderaient I'exécution des travaux ;
W Acces au chantier garanti pendant toute la durée des travaux de raccordement ;

[ |

Réalisation des travaux qui incombent a un autre maitre d’ouvrage (Autorité Concédante électricité, GRD, GRT,...).

Dans le terrain d’assiette de I'opération, la réalisation des travaux par Enedis est soumise aux conditions suivantes :
B Mise a disposition des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau ;

B Mise a disposition, le cas échéant, d’emplacement pour implanter chaque poste DP ;

B Accés a chaque poste concerné par le raccordement ;
[ |

Réception par Enedis de la convention de servitude concernant les ouvrages de raccordement implantés dans le terrain
d’assiette de I'opération ;

Réception, le cas échéant, par Enedis du génie civil du poste de distribution publique ;
B Réalisation des travaux, définis a I'article 4.2, qui vous incombent, et réception de ceux-ci par Enedis ;
B Acces au chantier garanti pendant toute la durée des travaux de raccordement.

Nous vous recommandons de conserver les informations relatives a I'identification et la localisation de chaque ouvrage
électriques souterrain sur votre parcelle. Conformément a I'article R. 554-21 du code de I’'environnement, ces informations
pourraient vous étre demandées, par les exécutants des travaux, pour les travaux que vous seriez amené a réaliser
ultérieurement sur votre terrain.

8. Echéancier prévisionnel de réalisation des travaux

Le délai prévisionnel de réalisation des études de réalisation et des travaux est de 18 semaines, a compter de la date de
réception de votre acceptation de la présente Proposition de Raccordement (article 6) et sous réserve des conditions
préalables énumérées a I'article 7.

L’échéancier ci-dessous synthétise les délais nécessaires a la réalisation des travaux de raccordement.
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Envoi par Enedis de la proposition
de raccordement

Mise en exploitation par Enedis des
Quvrages de Raccordement

* Acceptation de la proposition de raccordement
* Paiement de 'acompte

* Le cas échéant accord de la commune ou de I'EPCI Possibilité de Mise
en Service des
locaux a alimenter
3 mois max

Etudes et travaux sur les réseaux

-

Délai d’exécution défini ci-dessous

Préparation de la mise en service

Cependant certains événements indépendants de la volonté d’Enedis peuvent également entrainer des retards dans la
réalisation des ouvrages. Il s’agit notamment :

Des conditions énumérées a l'article 7 ;

De travaux complémentaires a réaliser a votre demande ou imposés par I’Administration ;

De la réalisation des travaux qui vous incombent, mentionnés a I'article 4.2 conformes a la reglementation applicable ;

De la réalisation des travaux préalables relatifs a la qualité de desserte ;

De I'acces a chaque poste concerné par le raccordement ;

De modification des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en cours ;

De procédures administratives imposant le changement de tracé et/ou I'emploi de techniques de réalisation particuliéres ;

De contraintes nouvelles relatives a la réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant d’'une modification de la
réglementation applicable.

En cas de retard non prévisible vous serez contacté par Benjamin TISSOT.

9. Modalités de reglement

Les paiements sont nets et sans escompte, payables par tout moyen mis a votre disposition (CB, Virements, Cheque, ...) par
Enedis et aux conditions suivantes :

B |Is sont payables toutes taxes comprises. Le régime de taxes appliqué est celui en vigueur a la date de leur appel ou de leur
facturation ;

B Le réglement de 'acompte/solde, si paiement par chéque est libellé a 'ordre d’«Enedis» et envoyé a |'adresse suivante :

ENEDIS - Groupe Recettes TPR - 106 chemin saint Gabriel - 84000 Avignon
B Par virement ou par carte bancaire a partir de votre espace client https://www.raccordement-entreprise-enedis.fr
B Par virement, en précisant impérativement dans le libellé le numéro du devis suivant : RC252H7IEQ5LB502

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE :
ENEDIS LBP MED PROVENCE ALPES SUD

Code banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB
20041 00001 5757552P020 03
IBAN FR90 2004 1000 0157 5755 2P02 003
BIC PSSTFRPPPAR

DOMICILIATION :

DR PROVENCE ALPES DU SUD

445 RUE AMPERE jl
13290, AIX EN PROVENCE Enedis, SA a directoire et a conseil de surveillance

Tel : 0969321899 Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442

Mail : areprod-sup36-med@enedis.fr 4 Place de la Pyramide
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PARIS IDF CENTRE FINANCIER

B |e reglement du solde, révisé s’il y a lieu selon les conditions spécifiées a I'article 5.4, est exigible a I'achévement des
travaux de raccordement réalisés par Enedis et avant toute mise en service du raccordement.

Le réglement du solde est effectué dans les trente jours calendaires suivant la date de la facture, a I'adresse figurant sur celle-ci.

En cas de désistement de votre part, les dépenses engagées par Enedis restent a votre charge.

10. Mise en exploitation des ouvrages électriques dans le terrain d’assiette de
I'opération

A l'issue de la réalisation des travaux, la mise en exploitation des ouvrages électriques dans le terrain d’assiette de I'opération,
s’effectuera lorsque le solde de la contribution aux travaux de raccordement aura été réglé.

11. Préparation de la mise en service

Une fois chaque installation raccordée au RPD, les conditions suivantes doivent étre remplies pour disposer de I’électricité :

B Mettre a disposition d’Enedis I'attestation de conformité de chaque installation, visée par CONSUEL, si elle est requise par
la reglementation,

B Payer le solde de la contribution aux co(ts du raccordement,

B Effectuer une demande de mise en service auprés d’un fournisseur d’électricité. La liste des fournisseurs est disponible sur
le site https://www.energie-info.fr/ ou au 0810112212,

La prestation de mise en service (MES) est une prestation facturée en plus du montant indiqué dans la présente proposition,
conformément au catalogue des prestations publié sur le site internet www.enedis.fr.

Pour permettre a chaque futur occupant de disposer de I'électricité des son emménagement, Enedis vous propose la
conclusion d’une convention de mise en service groupée qui permet, sous certaines conditions (voir les détails dans la
convention en piece jointe), la mise en service du raccordement.

12. Modification de la demande initiale

Les demandes de modifications sont traitées conformément a la Procédure de raccordement Enedis-PRO-RAC_14F accessible
dans la DTR d’Enedis. La demande de modification qui nécessite une reprise d’étude est traitée apres I'acceptation du devis de
reprise d’étude par le Demandeur. Le traitement de cette demande de modification ne suspend pas les engagements
contractuels entre Enedis et le Demandeur au titre de la demande initiale. Si a I'issue de I’étude, il ressort que cette demande
de modification remet en cause, la consistance des ouvrages de raccordement, les colts ou les délais, présentés dans les
Propositions de Raccordement ou les Conventions de Raccordement du Demandeur et/ou des autres Demandeurs, Enedis en
informe le Demandeur et I'interroge quant a la poursuite de sa demande de modification.

13. Information du Demandeur

La présente Proposition de Raccordement est établie dans le cadre de la procédure Enedis-PRO-RAC_14E disponible a I'adresse
internet www.enedis.fr.

Si la mise a disposition des ouvrages du raccordement n’est pas réalisée a la date convenue, vous pouvez également adresser
une réclamation écrite au motif de « dépassement de la date de mise a disposition des ouvrages de raccordement » a I'accueil

DR PROVENCE ALPES DU SUD
445 RUE AMPERE

13290, AIX EN PROVENCE Enedis, SA a directoire et a conseil de surveillance ]I
Tel : 0969321899 Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Mail : areprod-sup36-med@enedis.fr 4 Place de la Pyramide
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raccordement. Si la réclamation est recevable, Enedis vous versera la somme de 150 euros pour un raccordement en BT ou
1500 euros pour un raccordement en HTA par virement ou cheque bancaire.

Enedis vous informe de I'existence de sa Documentation Technique de Référence, de son référentiel clientéle, de son bareme
de raccordement et de son catalogue des prestations.

La Documentation Technique de Référence et le référentiel clientéle exposent les dispositions applicables a I'ensemble des
utilisateurs pour permettre leur acces au Réseau Public de Distribution.

Le bareme de raccordement présente les modalités de facturation des opérations de raccordement.

Le catalogue des prestations décrit et tarifie les prestations d’Enedis qui ne sont pas couvertes par le Tarif d’Utilisation des
Réseaux Publics d’Electricité (TURPE).

L’ensemble de ces documents est accessible a I'adresse internet www.enedis.fr. lls vous seront communiqués sur demande
écrite de votre part, a vos frais.

Les versions précédentes des procédures de raccordement sont également consultables a la méme adresse.

Vous reconnaissez avoir pris connaissance de I'existence de ces documentations, préalablement a la signature de la présente
proposition.

L'interlocuteur Enedis a votre disposition pour toute question relative a cette proposition, est Benjamin TISSOT dont les
coordonnées sont:

W Téléphone: 0602109128, ,

B Courriel: benjamin.tissot@enedis.fr.

Pour toute réclamation relative a votre demande de raccordement, vous pouvez écrire a la Direction Régionale dont les
coordonnées figurent en bas de page

DR PROVENCE ALPES DU SUD |
445 RUE AMPERE ]
13290, AIX EN PROVENCE Enedis, SA a directoire et a conseil de surveillance

Tel : 0969321899 Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442

Mail : areprod-sup36-med@enedis.fr 4 Place de la Pyramide
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14. Accord

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre accord sur les termes de cette proposition, accompagné de la
totalité des piéces détaillées a I'article 6 pour matérialiser votre accord sur la présente Proposition de Raccordement.

Nom ou société? : HECTARE

Numéro de la Proposition : RC252H7IEQ5LB502

Montant total de la PDR : 27550,46 € TTC Acompte : 6755,38 € TTC
Réglement :

0 total B acompte versé :.6.759,38 e 1rc 03 05 - collectivité territoriale ou service de I'Etat
A: VENDARGUES .. ... Le: 07/04/.2025
Nom prénom : LEDOUX JEROME Qualité du Signataire : RESPONSABLE OPERATIONNEL

précédé des mentions manuscrites « Proposition regue avant réalisation des travaux » et « Bon pour accord »:

n [1]
Signature et/ou cachet, Bon pour paccord

"Proposition recue avant I'exécution des travaux"

4{"// | .
—er
HECTANWE
Unmavisued fouaanie
75 ZI les Portes Domitienres
€S 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX

04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660

7

2 Dans le cas d’une société, préciser le nom de la société, la forme de la société, le capital social, 'adresse du siége social, le n° de RCS, ainsi que le nom et la
qualité d’une personne diiment habilitée.

DR PROVENCE ALPES DU SUD
445 RUE AMPERE

13290, AIX EN PROVENCE Enedis, SA a directoire et a conseil de surveillance
Tel : 0969321899 Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Mail : areprod-sup36-med@enedis.fr 4 Place de la Pyramide

enedis.fr 92800 PUTEAUX Page : 12/17
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Annexe 1 : Dossier de demande de raccordement

Non concerné

DR PROVENCE ALPES DU SUD
445 RUE AMPERE

13290, AIX EN PROVENCE Enedis, SA a directoire et a conseil de surveillance
Tel : 0969321899 Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Mail : areprod-sup36-med@enedis.fr 4 Place de la Pyramide
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Annexe 2 : Schéma de raccordement : Avant-Projet Sommaire (APS)

Le schéma de principe de desserte et raccordement est disponible dans votre espace client https://www.raccordement-entreprise-enedis.fr

DR PROVENCE ALPES DU SUD
445 RUE AMPERE

13290, AIX EN PROVENCE Enedis, SA a directoire et a conseil de surveillance
Tel : 0969321899 Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Mail : areprod-sup36-med@enedis.fr 4 Place de la Pyramide
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Annexe 3 : Détail de la contribution au co(t du raccordement

Le Demandeur contribue au financement des travaux que réalise Enedis pour son raccordement.

Le montant de la contribution a I'ORR tient compte d’une réfaction portée au crédit du Demandeur, qui correspond a la part
du colit des travaux de raccordement couverte par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité, dans les conditions
prévues par I'arrété du 30 novembre 2017 relatif a la prise en charge des colits de raccordements aux réseaux publics

d'électricité.

Le montant de la réfaction est calculé sur la base de I'opération de raccordement de référence.
Le montant de cette contribution a I'ORR est calculé sur la base des colts réels conformément au baréme de raccordement
La valorisation des travaux de raccordement selon la répartition définie a I'article 4.1 est la suivante :

Travaux réalisés par Enedis :

Désignation MONTANT
Sous-Total Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux Codts Réels* 38264,54
Total Travaux de raccordement Hors Taxe non réfacté 38264,54
Application de la réfaction tarifaire sur la base de I'ORR? 15305,82
MT = Montant total HT réfacté : 22958,72
Montant TVA 4591,74
C = Montant total TTC : 27550,46
Contribution financiéere du client au raccordement
A = Montant de ’lacompte :
A=05%C-MTDAR siC<10k€E, 6755,38
A =5 k€ +0,1*(C-10 k€) - MT DAR i 10 k€ < C < 150 k€,
A =19 k€ + 0,05*(C-150 k€) - MT DAR si C 2150 k€,

' Le mode de chiffrage utilisé est défini par le baréme de facturation.

2Le montant facturé pour I'établissement de la Prac est un acompte si la demande compléte est transmise a Enedis dans le délai de validité de la PRAC.

3 Le montant de la réfaction est calculé sur la base de I'opération de raccordement de référence objet du devis ORR. Mi représente le montant total non
réfacté de chaque composante de la solution de raccordement ORR.

*MTi représente le montant total réfacté de chaque composante de la solution de raccordement.

DR PROVENCE ALPES DU SUD
445 RUE AMPERE

13290, AIX EN PROVENCE Enedis, SA a directoire et a conseil de surveillance
Tel : 0969321899 Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Mail : areprod-sup36-med@enedis.fr 4 Place de la Pyramide
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Le détail des colts est indiqué dans les tableaux suivants :

Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux Colts Réels

L. . L, Montant HT Non Réfacté ,Tau’.( . ; Taux TVA
Désignation Quantité PU (€) © Réfaction | Montant HT Réfacté (€) %) Montant TTC réfacté (€)
(%)
Réseau BT 248 74,68 18521,35 40 11112,81 20.0 13335,37
Branchement 21 940,15 19743,19 40 11845,91 20.0 14215,09
Sous-Total Travaux de raccordement : ORR-Colits réels 38264,54 22958,72 27550,46

Ventilation des Colts Réels

Part Etude Part Travaux Part Matériel Part Ingénierie

Hors Quote Part

Montants HT (€) 4988,45 8546,78 4032,42 5391,07
DR PROVENCE ALPES DU SUD
445 RUE AMPERE
13290, AIX EN PROVENCE Enedis, SA a directoire et a conseil de surveillance
Tel : 0969321899 Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Mail : areprod-sup36-med@enedis.fr 4 Place de la Pyramide
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Annexe 4 : Convention de Mise en service Groupée : Enedis-PRO-RAC_02E

La convention de mise en service groupée est disponible dans votre espace client.

DR PROVENCE ALPES DU SUD

445 RUE AMPERE
13290, AIX EN PROVENCE Enedis, SA a directoire et a conseil de surveillance

Tel : 0969321899 Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442

Mail : areprod-sup36-med@enedis.fr 4 Place de la Pyramide
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